
SEZIONE SU TERRENO VEGETALESEZIONE SU MASSETTO CLS

MASSETTO IN CLS

VAGLIATA PER PROTEZIONE
TERZO STRATO DI SABBIA 

SECONDO STRATO DI SABBIA 
VAGLIATA PER RINFIANCO

PRIMO STRATO DI SABBIA 
VAGLIATA LETTO DI POSA

MATERIALE DI RISULTA
REINTERRO CON 

FASCIA SEGNALETICA IN
PVC COLORATO

SECONDO STRATO DI SABBIA 

VAGLIATA LETTO DI POSA
PRIMO STRATO DI SABBIA 

VAGLIATA PER RINFIANCO

FASCIA SEGNALETICA IN

TERZO STRATO DI SABBIA 
VAGLIATA PER PROTEZIONE

MATERIALE DI RISULTA
REINTERRO CON 

PVC COLORATO

PRIMO STRATO DI SABBIA 
VAGLIATA LETTO DI POSA

MATERIALE DI RISULTA

VAGLIATA PER PROTEZIONE
TERZO STRATO DI SABBIA 

SECONDO STRATO DI SABBIA 

REINTERRO CON 

VAGLIATA PER RINFIANCO

SEZIONE SU ZONA ASFALTATA

MANTO DI 
USURA

CONGLOMERATO
BITUMINOSO

FASCIA SEGNALETICA IN
PVC COLORATO

CASSONETTO IN GHIAIA
RULLATA

    sabbia costipata.

-5) Coprire lo scavo con terra 
    di riporto.

    almeno 2 ore, per verificare
    idraulicamente a 14 atm. per
-3) Posare la tubazione e pressare

    costipata sul fondo dello scavo.
-2) Posare 250 mm. di sabbia

-1) Eseguire lo scavo

-4) Coprire la tubazione con

   che non ci siano perdite.

NOTE:

 come indicato nei dettagli
-6) Ripristinare la copertura
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PLANIMETRIA GENERALE
non in scala

SCHEMA DI PRINCIPIO VASCHE RECUPERO ACQUE PIOVANE
ALIMENTAZIONE CASSETTE VASI IGENICI, VASCA ANTINCENDIO
E IRRIGAZIONE VERDE

A norma delle vigenti leggi sui diritti d'autore il presente disegno non puo' essere riprodotto ne' divulgato a terzi senza il nostro consenso
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POZZETTO ALIMENTAZIONE
IMPIANTO IRRIGAZIONE

ALIMENTAZIONE VASCHE  DA RETE
PLUVIALI DELLA COPERTURA

ALIMENTAZIONE VASCHE  DA RETE
PLUVIALI DELLA COPERTURA

ELETTROPOMPE DI SPINTA

ELETTROPOMPE DI SPINTA

TUBAZIONE INTERRATA IN POLIETILENE
ACQUE PIOVANE DI RECUPERO

TUBAZIONE INTERRATA IN POLIETILENE
ACQUE PIOVANE DI RECUPERO
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TUBAZIONE INTERRATA IN POLIETILENE
ACQUE PIOVANE DI RECUPERO

ALIMENTAZIONE VASCA IDRICO
ANTINCENDIO


